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I. Enmiendas: 
 

Enmienda Nº3 

Sección 2 SOBRE “A” - Numeral 29.8 Certificado ISO 9001, donde dice: 

“El oferente deberá presentar certificado ISO 9001 vigente.” 

Debe decir: 

“No será necesario para este llamado.” 

 

II. Consultas: 
 

Consulta Nº1 

Solicitamos tengan a bien coordinar una visita al lugar y si es posible que nos envíen los planos en dwg. 

Respuesta: 

Se fija visita para el viernes 3 de febrero a la hora 10.  

Consulta Nº2 

Solicitamos que nos envíen los planos en formato dwg / cad. 
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Respuesta: 

Se adjuntan los archivos en formato cad. 

Consulta Nº3 

Solicitamos fecha de visita a obra. 

Respuesta: 

Ver respuesta a consulta nº1. 

Consulta Nº4 

En la sección 3 - especificaciones técnicas se menciona que la cumbrera debe ser aluminizada y 

galvanizada en espesor de 0,50 mm y en el plano MSA DU 004-ARQ-PLN-004 se hace referencia que la 

cumbrera es en policarbonato. Favor de dejar en claro el tipo de material y espesor correspondiente. 

Respuesta: 

La cumbrera debe ser aluminizada y galvanizada en espesor 0,50 mm como indica las especificaciones 

técnicas. 


